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PREVISORA S.A

COMPAÑIA DE SEGUROS

Profesional responsable del diseño

Tel 300 312 70 12

 Convenciones

 CONTIENE

Grupo o empresa responsable del levantamiento

Constructora

CINDY PAOLA AVILA

CELYS & ASOCIADOS LTDA

Tel 2453005-3165280089

Cra 17P 67A 72

CELYS & ASOCIADOS LTDA

Tel 2453005-3165280089

Se desarrollo planos correspondientes al

levantamiento en sitio, las rutas son

aproximadas y los diámetros de tubería

son los posibles inspeccionados

visualmente, por lo tanto, las rutas no

visibles fueron diseñadas para obtener

conexiones correspondientes a puntos

de desagües, siendo estos planos de

aproximación

BAÑOS Y COCINETA DESAGUES

BAÑOS Y COCINETA SUMINISTRO

POCETA DE ASEO

SUMINISTRO

BAÑO OFICINA

BAÑO OFICINA

POCETA DE ASEO

DESAGUES

9

9

LEVANTAMIENTO

isométrico Séptimo piso

Previsora

VENT

REV.

PVC-S

B.A.L

S4"

C.I.

PVC-L.

T.I.

C4"

C.N.

Ø

REVENTILACION

VENTILACION

TUBERIA PVC SANITARIA

SIFON DE CUATRO PULGADAS

CAJA DE INSPECCION

TUBERIA PVC LIVIANA

BAJANTE DE AGUAS LLUVIAS

TAPON DE INSPECCION

CODO DE CUATRO PULGADAS

CAMBIO DE NIVEL

DIAMETRO

B.A.R BAJANTE DE AGUAS RESIDUALES

S3"

S2"

SIFON DE TRES PULGADAS

SIFON DE DOS PULGADAS

C2" CODO DE DOS PULGADAS

C.N.I. CAJA NO INSPECCIONABLE

TUBERÍA REVENTILACION Y/O VENTILACIÓN

TUBERÍA AGUAS RESIDUALES

TUBERÍA AGUAS RESIDUALES

TUBERÍA AGUAS RESIDUALES

TUBERÍA AGUAS RESIDUALES

TUBERÍA AGUA POTABLE

DESAGUES

SUMINISTRO

TUBERÍA AGUA POTABLE

TUBERÍA AGUA POTABLE

PVC-P    TUBERIA PVC PRESION

A.F.I    TUBERIA RED CONTRA INCENDIO

AF    TUBERIA AGUA FRIA POTABLE 
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